Czestochowa, 2025-06-03
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U CZESTOCHOWA
PWC.1512.1.2025

KOMUNIKAT nr 20/2025
w sprawie jakosci wody w Parku Wodnym Czestochowa

przy ul. Dekabrystow 47 w Czestochowie.

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.
W sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach
(Dz.U. z 2015r.P0z.2016).

L.p Miejsce pobrania Data pobrania Jakos$¢ wody Uwagi /
probki wody probki wody przekroczenia
1 Basen gtéwny 30.05.2025 r. Zgodna z Rozporzadzeniem Ministra

Zdrowia z dnia 9.11.2015r.

2 Brodzik 30.05.2025 . Zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 9.11.2015r.

3 Zjezdzalnia rodzinna 26.05.2025 r. Zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 9.11.2015r.

4 Zjezdzalnia zétta 26.05.2025 r. Zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 9.11.2015r.

5 Zjezdzalnia zielona 26.05.2025 r. Zgodna z Rozporzadzeniem Ministra

Zdrowia z dnia 9.11.2015r.

6 Jacuzzi nr 1 26.05.2025 r. Zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 9.11.2015r.

7 Jacuzzi nr 2 26.05.2025 . Zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 9.11.2015r.

8 Jacuzzi przy 26.05.2025 r. Zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
brodziku Zdrowia z dnia 9.11.2015r.

9 Jacuzzi XL 26.05.2025 r. Zgodna z Rozporzadzeniem Ministra

Zdrowia z dnia 9.11.2015r.

10 Basen solankowy 26.05.2025 r. Zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 9.11.2015r.

11 Basen schtadzajacy 26.05.2025 r. Zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 9.11.2015r.

e Parametry fizykochemiczne wody sq sprawdzane i korygowane na biezgco.
e W sytuacji przekroczenia norm wskaznikédw mikrobiologicznego
zanieczyszczenia wody lub bardzo duzego obcigzenia niecki basenowej

kapigcymi sie, mozliwe jest krotkotrwate podwyzszenie stezenia chloru wolnego.




W opracowanej rocznej ocenie jakosci wody na Pltywalni dokonanej przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czestochowie (zgodnie z
pismem NS/HKiS.9022.462.2024 z dnia 29.03.2024 roku) ktéry stwierdza, ze
eksploatacja Parku Wodnego byta prowadzona w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo

zdrowotne o0sob korzystajacych z przedmiotowego obiektu.

Kierownik obiektu
(-) Mateusz Wierzbicki
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Czestochowa, 11.02.2025 r.

NS-HK.9022.2167.2024

Miejski Osrodek Sportu
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42 - 200 Czestochowa

DECYZJA
zbiorcza roczna ocena wody na plywalni

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), art.1 i art. 4 ust.1
pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 r. w sprawie Wwymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na
plywalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czestochowie

po przeprowadzonej analizie:

- parametrow jakosci wody na plywalni ocenionych na podstawie wymagan,
o ktorych mowa w § 3 ust. 1 w w/w rozporzadzenia,

- wynikéw badan wody na ptywalni wykonanych przez zarzadzajgcego plywalnia,
zgodnie z zatwierdzonym przez PPIS w Czgstochowie harmonogramem kontroli
wewngtrzne;j,

- zakresu i czestotliwoéci wykonywania badan wody przez zarzadzajacego
plywalnig oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,

- wynikéw badan wody na plywalni wykonywanych przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czgstochowie w ramach nadzoru
sanitarnego,

- podejmowanych dziatan naprawczych,

stwierdza
ze, eksploatacja ,,Parku Wodnego Czgstochowa™ przy ul. Dekabrystow 47
w Czestochowie w okresie od 01.0i.2024 r. do 31.12.2024 r. byla prowadzona

przez zarzadzajacego w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo zdrowotne 0s6b
korzystajgcych z przedmiotowego obiektu.
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Uzasadnienie

Zarzadzajacy plywalnig realizowal badania jakosci wody, zgodnie z harmonogramem
wewngtrznej kontroli jakosci wody zatwierdzonym przez Pafistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Czestochowie (pismo nr NS-HKiS.9022.9351.2023 z dnia
05.01.2024 r.). Wyniki z prowadzonych badan wody na biezaco byty dostarczane do tutejszej
Stacji. Badania dotyczyty wody z niecki basenowej wyposazonej w aerozol wodno-powietrzny,
brodzika dla dzieci, niecek jacuzzi, basenu solankowego i schladzajacego, niecek zjezdzalni
rodzinnej, zottej i zielonej, systemow cyrkulacji oraz natryskow.

Po przeanalizowaniu przestanych do tutejszej Stacji sprawozdan z wykonanych badan
w ramach kontroli wewnetrznych oraz wynikéw z biezacego nadzoru sanitarnego stwierdzono
przekroczenia parametréw mikrobiologicznych: ogélna liczba mikroorganizméw w 36° po 48
h — 15 prébek z systemoéw cyrkulacji i 3 z niecek basenowych, Pseudomonas aeruginosa —
4 probki z systeméw cyrkulacji. Ponadto wystapily przekroczenia parametréw
fizykochemicznych. Dotyczyly gtéwnie zanizonego lub zawyzonego poziomu chloru wolnego
i zwigzanego, pH wody, chloroformu, metnodci, utlenialnoéci i azotanéw. W zwiazku ze
stwierdzonymi przekroczeniami zarzadca informowal tutejsza Stacj¢ o podejmowanych
dziataniach naprawczych.

Zgodnie z § 3 wyzej cytowanego rozporzadzenia zarzadzajacy ptywalnia na podstawie biezacej
obserwacji dokumentowal spostrzezenia, prowadzil nadzér nad praca urzadzen oraz
rejestrowal wyniki wykonywanych pomiaréw jakosci wody na ptywalni.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czestochowie po przeanalizowaniu
dokumentacji dotyczacej jakosci wody w ocenianym okresie, stwierdza ze podejmowane przez
zarzadee dzialania w celu doprowadzenia jakosci wody do wymagan rozporzadzenia Ministra
Zdrowia, byly dostateczne do rodzaju i skali przekrocze.

Prowadzona kontrola jakosci wody oraz tryb postepowania pozwalaja stwierdzic,
iz eksploatacja plywalni byla prowadzona w sposéb wiasciwy, zapewniajac bezpieczefistwo
zdrowotne os6b z niej korzystajacych.

Powyzsze uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

Pouczenie )

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Slaskiego Panstwowego Wojewddzkiego
Inspektora Sanitarnego za posrednictwem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Czgstochowie w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Na podstawie art. 127a kodeksu postgpowania administracyjnego, przed uptywem terminu do
whiesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Otrzymujg :
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