Czestochowa, 2026-07-26
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PWC.1512.1.2026

KOMUNIKAT nr 31/2026
w sprawie jakosci wody w Parku Wodnym Czestochowa

przy ul. Dekabrystow 47 w Czestochowie.

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.
w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac¢ woda na ptywalniach
(Dz.U. z 2015r.P0z.2016).

L.p Miejsce pobrania Data pobrania Jakosc¢ wody Uwagi /
probki wody probki wody przekroczenia

1 Basen gtéwny 21.08.2026 . Zgodna z Rozporzadzeniem Ministra brak
Zdrowia z dnia 9.11.2015r.

2 Brodzik 21.08.2026 . Zgodna z Rozporzadzeniem Ministra brak
Zdrowia z dnia 9.11.2015r.

3 Zjezdzalnia rodzinna 21.08.2026 . Zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Brak
Zdrowia z dnia 9.11.2015r.

4 Zjezdzalnia z6tta 21.08.2026 . Zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Brak
Zdrowia z dnia 9.11.2015r.

5 Zjezdzalnia zielona 21.08.2026 . Zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Brak
Zdrowia z dnia 9.11.2015r.

6 Jacuzzi nr 1 21.08.2026 . Zgodna z Rozporzadzeniem Ministra brak
Zdrowia z dnia 9.11.2015r.

7 Jacuzzi nr 2 21.08.2026 . Zgodna z Rozporzadzeniem Ministra brak
Zdrowia z dnia 9.11.2015r.

8 Jacuzzi przy 21.08.2026 . Zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Brak
brodziku Zdrowia z dnia 9.11.2015r.

9 Jacuzzi XL 21.08.2026 . Zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Brak
Zdrowia z dnia 9.11.2015r.

10 Basen solankowy 21.08.2026 . Zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Brak
Zdrowia z dnia 9.11.2015r.

11 Basen schtadzajacy 21.08.2026 . Zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Brak
Zdrowia z dnia 9.11.2015r.

e Parametry fizykochemiczne wody sg sprawdzane i korygowane na biezaco.
e W sytuacji przekroczenia norm wskaznikéw mikrobiologicznego
zanieczyszczenia wody lub bardzo duzego obcigzenia niecki basenowej

kagpigcymi sie, mozliwe jest krétkotrwate podwyzszenie stezenia chloru wolnego.



W opracowanej rocznej ocenie jakosci wody na Plywalni dokonanej przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czestochowie (zgodnie z
pismem NS/HKiS.9022.153.2026 z dnia 18.03.2026 roku) ktory stwierdza, ze
eksploatacja Parku Wodnego byta prowadzona w sposdéb zapewniajgcy bezpieczenstwo

zdrowotne 0s6b korzystajacych z przedmiotowego obiektu.

Kierownik obiektu
(-) Mateusz Wierzbicki



